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Zalacznik nr 6

5.16. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiektach

Obiekt wyposazono w nastepujace instalacje:

* przeciwpozarowe wylacznik pradu - zlokalizowany na zewnatrz, przy wejéciu do

budynkéw. b

* system sygnalizacji pozaru - do automatycznej sygnalizacji pozaru przewidziano czujki
dymu w budynku administracyjnym (16), w budynku wagowym z portiernig i dwoma wagami
(17), w budynku maszynowni w pom. centralnej dyspozytorni (1/6) w czgsci socjalnej
sortowni (10b), w pomieszczeniach sterowni w hali kompostowni (12a) i sortowni (10a), oraz
w podczyszczalni dciekéw (system posiada wlasng centralg polaczong do centrali sygnalizacji
PozZaru na portierni ). :

Budynek hali magazynowania i obrébki konicowej kompostu, budynek maszynowni,
kompostowni wyposazone sq w przyciski recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).

Centrala Sygnalizacji pozaru zlokalizowana jest w obiekcie Portierni.

* awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - w budynku hali magazynowania i obrébki konicowej
kompostw/stabilizatu oraz kompostowni,
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5.17. WyposaZenie w gasnice

Rodzaj gasnic powinien byé dostosowany do gaszenia tych gryp pozaréw, ktére moga
wystapié w obiekcie. Rozporzadzenie dzieli pozary na pigé podstawowych grup ze wzgledu
na substancje ktore mogg sig pali¢, a mianowicie: '

« A - materialy state, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi
z tworzeniem zarzacych sie wegli;

« B - ciecze i materialy stale topigce sie;

* C - gazy,

* D - metale;

« F - thuszcze i oleje w urzadzeniach kuchennych.

Podstawowa jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym - zakwalifikowanej do kategorii zagroZenia
ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V; produkcyjnej i magazynowej o gestoéei obciazenia
ogniowego ponad 500 MJ/m2. Gasnice w obiektach powinny byé rozmieszczone w miejscach
latwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci - przy wejéciach do budynkéw, na klatkach
schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczefi na zewnatrz; w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepla (piece, grzejniki);, w
obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii, jezeli
pozwalaja na to istniejace warunki. Przy rozmieszczaniu gasnic powinny byé spelnione
- nastepujace warunki - odleglosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé
czlowiek, do najblizszej gadnicy nie powinna byé wigksza niz 30 m; do gasnic powinien by¢
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej I m. Obiekty wyposaZono w gasnice proszkowe
ze §rodkiem gaéniczym ABC w iloéci 4 kg i 6 kg kazda oraz gasnice BC 5 kg zgodnie
z czedcia graficzng instrukcji. Ponadto na zakladzie u Kierownika TW znajduje sig spis
podrecznego sprzetu gasniczego. '

5.18, Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia poZaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektdéw dostarczana jest ze zbiornika
wody deszczowej, w ktorym pojemnosé zarezerwowana dla celéw ppoz. ~230 T, za pomocy
stacji pomp. Zbiomik wody deszczowej w razie potrzeby moze byé uzupelniany z sieci wody
socjalnej przytaczonej do sieci miejskiej. Wymagana wydajno$¢ to 10 dm3/s przy ciénieniu
0,2 MPa przy jednoczesnym poborze z co najmniej 2 hydrantéw. Ponadto na skladowisku
usytuowany jest otwarty przeciwpozarowy zbiomik wodny wyposazony w dwie ssawne
nasady DN 110,

5.19. Droga poZarowa
Dojazd pozarowy do kompleksu budynkéw zapewniony jest od ulicy Krakowskiej i Reksia.
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